IT _ Linstallazione, I'allacciamento elettrico e la messa in esercizio devono essere
eseguite da personale specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza generali e
locali vigenti. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni fara decadere ogni diritto di
garanzia, oltre a mettere in pericolo le persone e le cose.

FR _ L'installation, le branchement électrique et la mise en service doivent étre effectués
par du personnel spécialisé dans le respect des normes de sécurité générales et
locales en vigueur dans le pays d'installation du produit. Le non-respect de ces
instructions, en plus de créer un risque pour les personnes et les choses, fera perdre
toutdroitala garantie.

GB _ |nstallation, electrical connection and commissioning must be carried out by
specialised personnel in compliance with the general and local safety regulations in
force. Failure to comply with these instructions not only causes risk to personal
safety and damage to the equipment, but invalidates every right to assistance under
guarantee.

DE _ |nstallation, Elektroanschluss und Inbetriebsetzung missen durch Fachpersonal
und unter Einhaltung der allgemeinen und ortlichen Sicherheitsvorschriften
erfolgen. Die Nichtbefolgung dieser Vorschriften gefahrdet nicht nur Personen und
Sachen, sondern lasst auch jeden Garantieanspruch verfallen.

NL_ pe installatie, de elektrische aansluiting en de inbedrijfstelling dienen te worden uitgevoerd door
gespecialiseerd personeel, in overeenstemming met de algemene en plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften. Bij veronachtzaming van deze instructies wordt niet alleen de veiligheid van
personen en voorwerpen in gevaar gebracht, maar zal ook ieder recht op garantie vervallen.

ES _ Tanto Ia instalacion como la conexién eléctrica y la puesta en ejercicio seran llevadas a cabo por
personal especializado, en observancia de las normas de seguridad generales y locales en vigor. El
incumplimiento de las instrucciones presentes anulara todo derecho a la garantia, ademas de poner en
peligro bien alas personas bien alas cosas.

SE _ |nstallation, elanslutning och idrifttagning far endast utféras av behérig personal enligt allménna och
lokala sakerhetsforeskrifter. Férsummelse av sékerhetsforeskrifterna gér att garantin bortfaller och kan
fororsaka person- och sakskador.

PL _ Instalacja, podtaczenie elektryczne i uruchomienie musza by¢ wykonane przez wyspecjalizowany
personel z poszanowaniem obowigzujacych, ogdlnych i krajowych norm bezpieczenstwa. Nie
stosowanie si¢ do niniejszych instrukcji stanowi przyczyne utraty praw do gwarancji oraz przyczyne
narazania na niebezpieczenstwo osébirzeczy.

SK _ InStalécia, elektrické pripojenie a uvedenie do ¢innosti maju byt vykonané $pecializovanym personalom
pri re$pektovani platnych vSeobecnych e miestnych bezpeénostnych noriem. Pri nere$pektovani tychto
instrukcii sa okrem ohrozenia 0s6b a veci straca aj pravo na zaruku.

TR - Kurma, elektrik baglantisi ve hizmete alma, genel ve mahalli olarak yurirlikte bulunan emniyet
kurallarina uygun sekilde uzman personel tarafindan gergeklestiriimelidir. Bu bilgilere uyulmamasi,
kisileri ve esyalari tehlikeye atmak disinda, her tlirlii garanti hakkinin diismesine yol agar.

RU _ Montax, anektpudeckoe nopkmioveHne W 3amyck B OKCMNyaTaumio [OMKHbI BbIMOMHATECS
CreumranvaMpoBaHHbIM MepcoHanoM COMMacHoO AEMCTBYIOLMM OBLMM W MECTHLIM HOpMaTUBaMm no
6esonacHocT. HecobniofeHne HacTOSMX MHCTPYKLWA BEAET K aHHYNMPOBaHUIO rapaHTUAHOTO
oBCnyxuBaHus, a Takke NoaBepraeT ONacHOCTM NepcoHan 1 o6opyaosaHue.

RO_ Instalarea, conexiunea electrica si punerea in functiune trebuie sa fie executate de catre un personal
specializat conform normelor de securitate generale si locale in vigoare. Nerespectarea prezentelor
instructiuni va face s& decada orice drept de garantie, in afara de faptul ca reprezintd un pericol pentru
persoane silucruri.

GR_ 4 £yKatdoTacn, n NAEKTPIKA oUVOECN Kal N TIPOETOIPACia yia Tn AeiToupyia TTPETTEl va eKTEAEGTOUV aTré
€CEIBIKEUPEVOUG TEXVIKOUG, TNPWVTAG TOUG KEIPEVOUG TOTTIKOUG KOl YEVIKOUG Kavoveg ac@aAgiog. H
TrapaBiaon Twv odnyiwv TTou avagépovtal oTo Trapdv, Ba éxel oav ouvémela Tn ARgn 10X00G NG
eyyunong kai BéBaia puTropei va BEael o€ KivOUVO TIPOCWTTA KAl AVTIKEIJEVA.
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IT _ |nstallare il circolatore sulla tubazione di mandata o su quella di ritorno. La
freccia stampata sul corpo pompa indica la direzione del flusso.

FR _ Installer le circulateur sur le tuyau de refoulement ou sur le tuyau de retour. La
fleche estampillée sur le corps de la pompe indique la direction du flux.

GB_ |nstall the circulator on the delivery pipe and on the return pipe. The arrow
marked on the pump body indicates the direction of flow.

DE _ pje Umlaufpumpe an der Druckleitung oder an der Riicklaufleitung
installieren. Der am Pumpenkérper eingestanzte Pfeil gibt die Flussrichtung

an.

NL _ |nstalleer de circulatiepomp op de persleiding of de retourleiding. De op het
pomphuis gedrukte pijl geeft de stroomrichting aan.

ES _ |nstalar el circulador en la tuberia de impulsién o en la de retorno. La flecha
grabada en el cuerpo de labomba indica la direccién del caudal.

SE _ |nstallera cirkulationspumpen pa tryck- eller returréret. Flodesriktningen
anges av den stamplade pilen pa pumphuset.

PL _ zainstalowa¢ wirnik na rurze doprowadzajacej lub na rurze
odprowadzajacej. Strzatka nadrukowana na korpusie pompy wskazuje
kierunek przeptywu.

SK - Nainstalovat cirkulator na privodové potrubie alebo na vratné potrubie.
Vytlacena Sipka na telese ¢erpadla udava smer toku.

TR _ Sirkiilatorii, besleme boru hatti veya geri doniis boru hatti (izerine kurun. Pompa gévdesi lizerine
basiimis ok akis yonini gosterir.

RU . LiupkynstopHeiit Hacoc ycTaHaenmueaetcs Ha Tpy6onposoge mopgauu v Bosspata. CTperika,
npoLuTamnoBaHHas Ha KOpnyce Hacoca, NoKa3biBaeT HanpaBneHne NoToka.

RO Instalati circulatorul pe conducta de refulare si pe cea de retur. Sageata imprimata pe corpul
pompeiindica directia fluxului.

GR TotoBeTroTE TOV KUKAO@OPNTA 0TN CwARVWon KatdBAIyng 1 T cwArvwaon emaoTpo@rig. To BEAog TTou
ival xapayuévo 0To CWHA Tou KUKAOQOPNTH SEiXVEI TN pOPA TNG PONG.
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IT Rispettare gli schemi elettrici e la tensione di rete
del motore.

FR  Respecter les schémas électriques et la tension
de secteur du moteur.

GB _ Respect the wiring diagrams and the mains
voltage of the motor.

DE _ Die Schaltplane und die Netzspannung des
Motors einhalten.

NL ~ Houd u aan de schakelschema's en de
voorgeschreven netspanning van de motor.

ES _ Respetar los esquemas eléctricos y la tension de
red del motor.

SE  Folj noggrant elschemana samt vardet for
motorns natspanning.

PL _ Przestrzega¢ schematéw elektrycznych i
napiegcia sieciowego dla silnika.

SK _ Re$pektovat elektrické schémy a sietové
napatie motora.

TR _ Elektrik semalarina ve motor sebeke gerilimine
uyun.

RU . Co6riopath anextpuueckue cxembl 1 3HaueHus
CETEeBOro HanpsHKeHUs ABUraTens.

RO Respectati schemele electrice si tensiunea de
retea a motorului.

GR TnpAoTe Ta NAEKTPIKG OXedIaypdppaTa Kal TV
Taon dIKTUOU TOU KIVRTAPA.
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IT _ Eseguire unbuon collegamento aterra.

FR _ Effectuer une mise alaterre efficace.

GB _ Make agood earth connection.

DE _ Fir die vorschriftsmaRige Erdung
sorgen.

NL = Zorg voor een goede aarding van het
systeem.

ES  Realizar unabuena conexion de tierra.

SE _ Utfor en korrekt och saker
jordanslutning.

PL  Wykonaé nalezyte uziemienie.

SK' _ Vykonat Gginné uzemenie.

TR _ lyibirtoprak baglantisi gergeklestirin.

RU _ O6ecneunts HanexHoe sasemnenie.

RO _ Executatiolegatura buna cu pamantul.

GR _ Kavre Hia kaAf oUvOean oTn yeiwon.
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- Installare sia sul condotto di aspirazione che su quello di mandata una valvola di
intercettazione.

FR _ |nstaller une vanne d'isolement tant sur le tuyau d'aspiration que sur le tuyau de
refoulement.

GB _ installan on-off valve on both the suction pipe and the delivery pipe.

DE _ sowohlander Saugleitung, als an der Druckleitung ein Sperrventil installieren.

NL _ |nstalleer zowel op de zuigleiding als op de persleiding een afsluitklep.

ES _ Instalar una vélvula de corte tanto en el tubo de aspiracion como en el de
impulsion.

SE _ installeraen avstangningsventil bade pa sug- och tryckledningen.

PL _ zainstalowa¢ zaréwno na rurze ssawnej jak i na rurze doprowadzajacej zawor
zaporowy.

SK' _ Nainstalovat ako na sacie potrubie tak aj na privodové potrubie uzatvaraci ventil.

TR _ Gerek emme kondiiiti gerekse besleme kondiiiti Uzerine bir on-off vanasi

kurulmalidir.

RU _ yeranosus Ha nputouHom Tpy6onposose 1 Ha TpyGONpoBOaE NOfauM OTCeuHoM
KnanaH. =

RO _ Instalati atat pe conducta de aspirare cat si pe cea de refulare o supapa de
interceptare.

GR _ TomoBETAOTE Ui AMOPPAKTIKI BAVA Kal GTOV aywyo avappd@nang Kal GTov aywyo
KatdBAyng.
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VA-VB-VD-VSA-VS FR _ Utiliser des cables en caoutchouc HO5RR-F 3 x0,75mm?2,
A-B-D M. GB _ Use rubber cables HO5RR-F3x0.75 mm?.
DE _ Gummikabel HO5RR-F3x0.75 mm?2 verwenden.
NL _ i " 2
HOS5RR-F Ge.l.)rmk rubberen kabels HO5RR-F3x0.75 mm?.
ES _ Utilizar cables de goma HO5RR-F3x0.75 mm?2.
3x0.75 mm?

CEl EN 60335-1

IT L'apparecchio non & destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacita fisiche sensoriali o
mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto
beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di
istruzioni riguardanti I'uso dell'apparecchio. | bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con
I'apparecchio.

FR _ L'appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance, @ moins qu'elles aient pu
bénéficier, a travers l'intervention d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions
concernant 'utilisation de I'appareil. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec I'appareil.

GB - The appliance is not intendend for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsable for their safety. Children should be supervised to ensure
thatthey do not play with the appliance.

DE - Das Gerét darf nicht von Personen (einschlieRlich Kindern) benutzt werden, deren physische, sensorische oder
mentale Fahigkeiten eingeschrankt sind, oder denen es an Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, sofern ihnen nicht
eine fir ihre Sicherheit verantwortliche Personen zur Seite steht, die sie Uberwacht oder beim Gebrauch des
Gerates anleitet. Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nahe des Gerates lassen und sicherstellen, dass sie nicht damit
herumspielen.

NL _ Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke,
sensoriéle of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring of kennis ervan hebben, tenzij zij bij het gebruik van
het apparaat onder toezicht staan van of geinstrueerd worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid. Kinderen moeten in het oog gehouden worden om erop toe te zien dat ze niet met het apparaat spelen.

ES _ g aparato no deberé ser utilizado por personas (tampoco nifios) con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas, o bien sin la debida experiencia o conocimientos, salvo que un responsable de su seguridad les haya
explicado las instrucciones y supervisado el manejo de la maquina. Se debera prestar atencion a los nifios para que
nojueguen con el aparato.

SE _ Apparaten far inte anvandas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk férmaga eller utan erfarenhet
och kunskap. Det maste i sadana fall ske under Gversyn av en person som ansvarar for deras sékerhet och som kan
visa hur apparaten anvands pa korrekt satt. Hall barn under uppsikt for att sakerstélla att de inte leker med
apparaten.

PL _ Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych i umystowych lub przez osoby nie posiadajace odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, chyba ze
beda one nadzorowane lub zostang poinstruowane na temat korzystania z urzadzenia przez  osobe
odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo. Dzieci powinny znajdowac sig¢ pod nadzorem, aby mie¢ pewnos¢, ze nie
bawia sig urzadzeniem.

SK Pristroj nie je uréeny na pouzivanie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo pri nedostatocnych skusenostiach alebo znalostiach o pristroji, s vynimkou pripadov, Ze by tito
mohli mat' z neho UZitok prostrednictvom: osoby zodpovednej za ich bezpec¢nost, dohladu alebo pokynov,
tykajucich sa pouzivania pristroja. Deti musia byt pod dohfadom, aby bolo moZné uistit sa o tom, Ze sa s pristrojom
nehraju.

TR _ Aparat, yanlarinda givenliklerinden sorumlu bir kisi araciligi ile denetim altinda tutulmadiklari veya aparatin
kullanimiyla ilgili talimatlar araciidi ile bilgilendirilmemis olduklari takdirde fiziksel, duyusal ve zihinsel
yeteneklerinde eksiklik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kisiler (cocuklar dahil) tarafindan kullaniimak
igin tasarlanmamistir. Cocuklarin aparat ile oynamadiklarindan emin olmak igin denetim altinda tutulmalari gerekir.

RU ArperaT He npefHasHa4eH Ans MCMomnb30BaHWs NuULamMu (BkMloYas AeTeit) ¢ PU3NHecKUMmu, CEHCOPHLIMU UNn
YMCTBEHHbIMU OrpaHUYeHUAMU, UNKN XXe He UMEKLNMU OnbiTa Unu 3HaHus oﬁpaLueva C arperatom, ecnu 3to
ncnonb3oBaHne He OCYLIeCTBMAETCA MNOA KOHTPOneMm nuu, OTBETCTBEHHbIX 3a UX GQSOI'IE]CHOCTb, uwnu nocne
06yueHns ucnonb3osaHmio arperata. CrenTe, Y4To6bl 6TU HE Urpani ¢ arperatom.

RO Aparatul nu este destinat folosului de cétre persoane (copiii inclusi) ale céror capacitati fizice, senzoriale sau
mentale sunt reduse, sau cu lipsa de experientd sau de cunoastere, doar daca acestea au putut beneficia, printr-o
persoana responsabild de siguranta lor, de o supraveghere sau de instructiuni privind folosul aparatului. Copiii
trebuie s fie supravegheati pentru a se asigura ca nu se joaca cu aparatul.

GR_ 4 OUOKeUN Sev TrpoopideTal yia Xpran atéd dropa (Kol TTaidid) PE TTEPIOPITUEVEG CWHOATIKEG, KIVNTIKEG I WUXIKEG
IKQVOTNTEG, 1} TToU dev DIOBETOUV TNV aTTAITOUPEVN TTEIPA KAl YVWOEIG, EKTOG  Kal av gival gival TTapdv éva GTopo
UTTEUBUVO Yia TNV ao@AaAeld Toug Trou emTnpei Kai Sivel 0dnyieg yia T Xpron TNg cuokeung. Ta TTaidid TTPETTEl va
ETMITNPOUVTAI YIA VO ATTOPEUYETAI TO EVOEXOUEVO VO TIAIEOUV HIE TN CUCKEUT.
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IT _ Evitare di far funzionare il circolatore in assenza di acqua
nell'impianto!

FR _ Eviter de faire fonctionner le circulateur quand il n'y a pas
d'eau dans l'installation!

GB _ Avoid running the circulator when there is no water in the
system!

DE _ Die Umlaufpumpe nicht ohne Wasser betreiben!

NL - Laat de pomp niet werken als er geen water in het systeem
zit!

ES jEvitar que el circulador funcione con la instalacion sin agual

SE _ Anvénd inte cirkulationspumpen om vatten saknas i
systemet!

PL _ Nie dopuszczaé do funkcjonowania wirnika przy braku wody
w instalacji!

SK ~ Vyhnut sa &innosti cirkulatora bez pritomnosti vody v
zariadeni!

TR _ Tesiste suolmadiginda pompay! calistirmaktan kaginin!

RU_ U36eratb akcnnyarawumy LipkynsiTopHOro Hacoca 6e3 Bobl
B cucteme!

RO Trebuie s& se evite functionarea circulatorului in absenta
apeiininstalatie!

GR . Amo@uyete va AermoupyRoete Tov KukhogopnTh av Sev
UTTGPXEI VEPO OTNV eyKaTdoTaon!
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IT _ Riempire I'impianto ed effettuare lo spurgo. Avviare il
circolatore alla massima velocita.

FR _ Remplir l'installation et la purger. Mettre en marche le
circulateur a la vitesse maximum.

GB _ Fill and vent the system. Start the circulator at top
speed.

DE _ DieAnlage fiillen und entliiften. Die Umlaufpumpe bei
héchster Geschwindigkeit anlaufen lassen.

NL _ vul en ontlucht het systeem. Start de circulatiepomp
de maximumsnelheid.

ES _ Llenar la instalacion y realizar la purga. Poner en
marcha el circulador con la maxima velocidad.

SE Fyll systemet med vatten och avlufta det. Starta
cirkulationspumpen pa max. hastighet.

PL Napetni¢ instalacje i wykona¢ przepchanie. Wigczy¢
wirnik na maksymalng predkosc¢.

SK - Naplnit zariadenie a uskutoénit odvzdusnenie.
Spustit cirkulator pri maximalnej rychlosti.

TR _ Tesisi doldurun ve bir temizleme gerceklestirin.
Sirkulatori maksimum hizda harekete gegirin.

RU - 3anutb cuctemy Bomoit M BbINyCTUTH BO3AYX.
3anycTuTb LMPKYNSTOPHbIV HACOC HA MaKCUMarbHOW
CKOPOCTH.

RO Umpleti instalatia si efectuati purjarea. Porniti
circulatorul la viteza maxima.

GR_ [epioTe TNV eykaTdoTaON KAl KAVETE €§aépwon. O£oTe o€
AerToupyia Tov KUKAOQOPNTH OTN PEYIOTN TaUTNTA.
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VA-VB-VD-VSA-VS/ A-B-D M.

IT Prevedere, nell'allacciamento elettrico alla linea di alimentazione, un interruttore bipolare
con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm. Non ¢ richiesta alcuna protezione
contro il sovraccarico del motore.

FR _ Prévoir, dans le raccordement électrique a la ligne d'alimentation, un interrupteur bipolaire
avec distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm. Aucune protection contre la
surcharge du moteur n'est nécessaire.

GB _ In the electrical connection to the mains, fit a two-pole switch with contact opening distance
of atleast 3 mm. No protection against motor overload is required.

DE _ Beim Elektroanschluss an die Versorgungsleitung einen bipolaren Schalter mit einem
Qﬁnungsabstand der Kontakte von mindestens 3 mm vorsehen. Ein Schutz gegen
Uberlastung des Motors ist nicht erforderlich.

NL In de elektrische aansluiting op de voedingsleiding dient een tweepolige schakelaar met
openingsafstand tussen de contacten van tenminste 3 mm te worden geinstalleerd. Er is
geen beveiliging tegen overbelasting van de motor vereist.

ES _ En la conexion eléctrica a la linea de alimentacion disponer un interruptor bipolar con
distancia de apertura de los contactos de al menos 3 mm. No se requiere proteccion
alguna contra la sobrecarga del motor.

SE _ Installera en tvapolig brytare med ett min. kontaktavstand pa 3 mm vid anslutningen till
elnatet. Det kravs inget 6verbelastningsskydd fér motorn.

PL _ pamigta¢ o zastosowaniu, podczas wykonywania podiaczen elektrycznych do- sieci
zasilania, wytacznika dwubiegunowego z odstepem otwarcia stykéw co najmniej 3 mm.
Nie jest wymagane zadne zabezpieczenie przed przeciazeniem silnika.

SK _ prielektrickom pripojeni na napéjacie vedenie je potrebné predpokladat bipolarny spinaé
so vzdialenostou otvarania kontaktov aspori 3 mm. Nie je poZzadovana Ziadna ochrana
proti pretaZeniu motora.

TR _ Besleme hattina yapilan elektrik baglantisinda, kontaklarin agilis mesafesi en az 3 mm.
olarak bir gift kutuplu devre kesici yerlestiriimesini 6ngoriin. Motor asiri yikiine karsi
herhangi bir koruma gerekli degildir.

~ TMpy NoaKmnYeHNM K CeTU 3NEKTPONUTaHNA NPeyCMOTPeTb ABYXNONAPHbIA PasbeanHUTENb, C PacCTOsIHUEM
pa3MbIkaHsi KOHTAKTOB He MeHee 3 MM. He TpeByeTcs HUKaKoi 3aLuuTl OT Neperpy3ki Asuratens.

RO_ Prevedeti, in conexiunea electrica la linia de alimentare, un intrerupator bipolar cu distanta de deschidere a

contactelor de cel putin 3 mm. Nu este necesara nici un fel de protectie contra suprasarcinii motorului.

GR_ Kartd tnv nAekTpIKr o0UVSEDTN OTN YPapUR TPOPOS0Tiag, TTapeUBAAETE Evav SIakSTIT SITTOAIKS, HE SIGKEVO ETTAPWY
TouAdyioTov 3 mm. Agv aTTaITEITAI KAPIA TTPOCTACIN ATTO TNV UTTEPPOPTION TOU KIVATHPA.
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IT _ Utilizzare caviin gomma HO5RR-F 3x0.75 mm2.

SE _ Anvand gummikablar HO5RR-F 3 x 0,75 mm?.

PL _ stosowaé przewody gumowe HO5RR-F3x0.75 mm?2.

SK _ Pouzivat gumené kable HO5RR-F3x0,75 mm®.

TR _ Kauguk HO5RR-F3x0.75 mm?kablolar kullanin.

RU _ ycnonbaosats peauHoBble kabenu HO5RR-F3x0,75 mm2.

RO _ Utilizati cabluri din cauciuc HO5RR-F3x0.75 mm?.

GR_ XpnoipotroioTe kaAwdia aré kaoutcoUuk HOSRR-F3x0.75 mm2.
24k 0,75 X HOSRR-F3 Llaal (e Bl Jlasind

VA -VB-VD - VSA

TF € 110 95 80
TAC® 40 55 70

P max 10 bar
P min (90°C) 1,5 m H20

TF Max. = 85°C per acqua sanitaria - TF Max. = 110°C per altri impieghi.
TF Max. = 85°C pour eau sanitaire TF Max. = 110°C pour autres applications.
TF Max. = 85°C for domestic water TF Max. = 110°C for other uses.
TF max. = 85°C fiir Sanitarwasser TF max. = 110°C fiir andere Verwendungen.
TF max. = 85°C voor sanitair water TF max. = 110°C voor andere toepassingen.
TF Max. = 85°C para agua sanitaria TF Max. = 110°C para otros empleos.
Max. TF = 85 °C for sanitart vatten -

vs Max. TF = 110 °C for 6vriga anvandningsomraden.

TF Max. = 85°C dla wody uzytkowej TF Max. = 110°C do innych celéw.

max. TF = 85 °C pre uzitkovi vodu max. TF = 110 °C pre iné UGcely.

TF Max. = 85°C sihhi su igin TF Max. = 110°C diger kullanimlar igin.

Make. TF = 85°C ans 6b1ToBoOW ropsiyeit BoAbl
Makc. TF = 110°C ans Apyrux HasHaueHWi.

TF Max. = 85°C pentru apa sanitard TF Max. = 110°C pentru alte folosiri.
TF Méy. = 85°C yia Udpeuan Aoutpol TF Méy. = 110°C yia GAAEG XPrOEIG.
S 0 110 = TF oad¥) aal - Lsaall oluall (1”85 = TF (i) 2all
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IT _ Neicircolatori Trifasi, prima di riempire I'impianto, effettuare sempre il controllo del
senso di rotazione del motore svitando il tappo di sfiato e facendoli funzionare per
qualche secondo.

FR _ Dans Ie cas des circulateurs triphasés, avant de remplir l'installation, effectuer
toujours le contréle du sens de rotation du moteur en dévissant le bouchon de purge
eten faisant fonctionner le circulateur quelques secondes.

GB_ n three-phase circulators, before filling the system, always check the direction of
rotation of the motor, unscrewing the vent cap and letting it run for a few seconds.

DE _ Bei dreiphasigen Umlaufpumpen immer die Drehrichtung des Motors kontrollieren,
bevor die Anlage gefillt wird, indem die Entliifterschraube aufgeschraubt und die
Pumpen einige Sekunden lang eingeschaltet werden.

NL Bij driefase circulatiepompen dient u altijd de draairichting van de motor te
controleren alvorens het systeem te vullen. Dit doet u door de ontluchtingsdop los te
schroeven en de pompen een aantal seconden te laten werken.

ES Respecto a los circuladores trifasicos, antes de llenar la instalacién controlar siempre el sentido de rotacion del
motor, y para ello desenroscar el tapon de purga y dejar que funcionen por algunos segundos.

SE _ Kontrollera alltid rotationsriktningen pa cirkulationspumpar med trefasmotor innan du fyller systemet. Kontrollen gér
du genom att skruva av avluftningspluggen och lata pumpen kéra nagra sekunder.

PL _ w wirnikach tréjfazowych, prrzed napetnieniem instalacji, nalezy zawsze sprawdzi¢ kierunek obrotéw silnika
odkrecajac korek otworu wentylacyjnego i pozostawiajac silnik na obrotach przez kilka sekund.

SK _ pri trojfazovych cirkulatoroch, pred naplnenim zariadenia, uskutoénit vzdy kontrolu zmyslu rotacie motora a to
vytocenim odvzdusiiovacej zatky a ponechanim v €innosti po¢as niekolkych sekund.

TR - Trifaz sirklatorlerde tesisi doldurmadan énce, hava tipasini gzerek ve sirkilatorleri birkag saniye isleterek motor
rotasyon yoniiniin kontroliini gergeklestiri.

RU _ B rpexdpasbix LuMpkynsTOpHbIX HACOCAX, NEPes 3aNOMHEHNEM CHCTEMbI BOAOW, BCEraa HeOBXOANMO MPOBEpsiTh
HanpasneH1e BPALLEHUs ABUTATENs, BbIHYB BAHTY3HYIO 3arMyLLUKY v BKIIOYMB ABUraTemNb Ha HECKOMBKO CEKYH/.

RO _ La circulatoarele trifazate, inainte de a umple instalatia, efectuati intotdeauna controlul sensului de rotatie a
motorului desuruband dopul de rasuflare si puneti-le in functiune pentru cateva secunde.

GR_ ZTOUG TPIPATIKOUG KUKAOPOPNTEG, TIPIV YEUIOETE TNV EYKATACTACT, VO EAEYXETE TIAVTA TN QOPA TTEPIOTPOPAG TOU
KIVNTAPA, aprivovTag Toug va AEIToupyroouy yia Aiya SeuTEPOAETTTA, agoU SeBIBWOETE TNV TATIA £§aépWOnG.
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IT _ Nei motori trifasi Il senso di rotazione contrario a quello indicato dalla freccia sulla targa del motore, indica un
collegamento elettrico errato!

FR _ Dans les moteurs triphasés, un sens de rotation contraire a celui qui est indiqué par la fléche sur la plaque du moteur
indique un branchement électrique erroné !

GB _ | three-phase motors the direction of rotation contrary to that indicated by the arrow on the motor is a sign of an
incorrect electrical connection!

DE _ Bei Drehstrommotoren weist die entgegen der Pfeilrichtung am Motorschild erfolgende Drehung auf einen
fehlerhaften Elektroanschluss!

NL - as bij driefase motoren de draairichting tegenovergesteld is aan de richting die wordt aangegeven door de pijl op het
motorplaatje, betekent dit dat er fout is gemaakt bij de elektrische aansluiting!

ES _ iEn los motores trifasicos el sentido de rotacién contrario al indicado con la flecha en la placa de datos del motor,
significa que la conexién eléctrica no es correcta!

SE Om trefasmotorn roterar i motsatt riktning i forhallande till pilen pa motorns mérkplat tyder
det pa att elanslutningen ar felaktigt gjord!

PL _ wsilnikach trojfazowych kierunek obrotéw odwrotny do wskazywanego przez strzatke na
tabliczce silnika, wskazuje na btednie wykonane podiaczenie elektryczne!

SK _ pri trojfazovych motoroch opacny zmysel rotacie ako je ten, uvedeny Sipkou na Stitku
motora, udava chybné elektrické zapojenie !

TR _ Trifaz motorlarda, motor plakas! tizerindeki okun isaret ettigine zit rotasyon yonii, hatali bir
elektrik baglantisini belirtir!

RU - B rpexchastbix asuratensix Hanpaenexue BpalLeHms NPOTUBONONOXHOE HaMpaBneHuio,
ykasaHHOMY CTPENkoil Ha WWNbAWUKE ABUraTens, O3HayaeT HenpasurbHOe
3neKTpueckoe NoacoeanHeHme!

RO_ La motoarele trifazate sensul de rotatie contrar celui indicat de sageata de pe placuta
motorului, indica o legatura electrica gresita!

GR ZTOUG TPIPACIKOUG KIVNTAPES N POPA TIEPICTPOPRG AVTIBETN OTN Popd TTou deixvel To BEAOG
TIOU €ival xapaypévo oTny Tivakida Tou KivnTApa, onuaivel Twg ival Aaveacuévn n
NAEKTPIKF auvSEapoAoyial
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DATI TECNICI - DONNEES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - TECHNISCHE

IT _ Montare SEMPRE il circolatore con I'albero motore orizzontale, evitando
gocciolamenti sia sul motore che sulla morsettiera.
FR _ Monter TOUJOURS le circulateur avec I'arbre moteur horizontal, en évitant les
suintements tant sur le moteur que sur la boite a bornes.
GB_ ALWAYS fit the circulator with the motor shaft horizontal, avoiding dripping onto
the motor and onto the terminal board.
r DE _ pie Umlaufpumpe IMMER bei horizontaler Motorwelle montieren, damit jedes
\ Tropfen auf den Motor und das Klemmenbrett vermieden wird.
K ) NL_ Monteer de circulatiepomp ALTIJD met de motoras horizontaal, om te vermijden
‘ dater vloeistof op de motor of de klemmenstrook kan druppelen.
: ES _ Montar el circulador SIEMPRE con el eje del motor horizontal, evitando que
caigan gotas tanto sobre el motor como sobre el terminal de bornes.
SE _ Montera ALLTID cirkulationspumpen med motoraxeln horisontellt placerad for att

‘ forhindra att det droppar vatten pa motorn och kopplingsplinten.
PL _ wirnik nalezy montowa¢ ZAWSZE z watem silnika w pozycji horyzontalnej, by nie
: dopusci¢ do $ciekania kropli na silnik lub na listwa zaciskowa.

SK _ Namontovat' VZDY cirkulator s horizontalnym hriadefom motora, aby sa vyhlo
kvapkaniu ako na motor, tak aj na svorkovnicu.

TR Gerek motor gerekse terminal kutusu tizerine damlamalari 6nleyerek, sirkiilatorii
HER ZAMAN motor mili yatay olarak monte edin.

RU. Ban ABUratensi LMpKynsTopHoro Hacoca BCEFOA [ormkeH ycTaHaBnMBaTbCs B TOPWU3OHTANbHOM
nonoxexunu, usberasi nonagaHns kanenb kak Ha ABUraTerb, Tak h Ha KNEMMHYH0 KOMOAKY.

RO_ Montati INTOTDEAUNA circulatorul cu arborele motor pe orizontald, evitand scurgerea atat pe motor cat si
peregletade borne.

GR . Na tomoBeteite MANTA Tov KUKAOQOPNTH UE OPIJOVTIO TOV GgOVa TOU KIVATAPQ, VIO VA ATTOQUYETE Ta
oTagipara aTov KIVNTAPA Kal 0TV KAEUUA.
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- In caso di coibentazione ( isolamento termico) accertarsi che i fori di scarico condensa della cassa motore

non vengano chiusi o parzialmente ostruiti.

FR _ En cas de calorifugeage (isolation thermique) s'assurer que les trous de drainage du condensat de la
carcasse moteur ne sont pas fermés ou partiellement bouchés.

GB _ |n case of thermal insulation, ensure that the condensate drainage holes in the motor casing are not closed
or partially blocked.

DE _ im Falle einer Warmedammung muss sichergestellt werden, dass die Locher fiir den Kondensatauslass
nicht ganz oder teilweise verstopft werden.

NL _ In geval van warmte-isolatie dient u zich ervan te verzekeren dat de condensafvoergaten van de motorkast
niet afgesloten of gedeeltelijk verstopt worden.

ES _ En caso de aislamiento (térmico), comprobar que no se cierren ni se obstruyan parcialmente los orificios
puestos en el cuerpo del motor de descarga de la condensacion.

SE _ vid montering av termisk isolering maste du kontrollera att kondenshalen pa4 motorhuset inte satts igen helt
eller delvis.

PL — W przypadku termoizolacji nalezy upewni¢ sie aby otwory spustowe skroplin w obudowie silnika nie byty
zamkniete lub w zatkane.

SK_ v pripade koinbentacie (tepelnej izolacie) je potrebné sa uistit o tom, aby
otvory vypustania kondenzatu zo skrine motora neboli uzavreté alebo
Ciasto¢ne upchaté.

TR Izolasyon yapilmasi halinde (termik izolasyon) motor kasasinin yogusma
deliklerinin kapatilmadigi veya kismen tikanmadiklarini kontrol edin.

RU B cnyyae M3onsumumM (TepMOM3onsALIMM) NPoBepUTb, YTOBLI OTBEPCTUS
cnvBa koHJeHcaTa U3 kopryca [Buratenst He Gbinu MOMHOCTBIO UNK
YaCTUYHO 3aKPbIThI.

RO _ in cazul izolarii termice verificati ca orificiile de evacuare condens ale
casei motorului sa nu fie inchise sau partial obstruite.

GR_ 3¢ TEPITTTWOn  emévduong (Beppopdvwan) PePaiwbeite Twg dev
@paooovTal PepPIKA R Oev KAeivouv oI OTEG eKKEVWONG TOU
OUUTTUKVWHOTOG aTTd TO KEAUPOG TOU KIVNTAPA.
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IT _ Prevedere, nell’allacciamento elettrico alla linea di alimentazione, un interruttore tripolare o
tetrapolare se previsto il neutro, con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm e con
fusibili di tipo AM con valore di corrente adeguato al motore di alimentazione.

FR _ Prévoir, dans le raccordement électrique a la ligne d'alimentation, un interrupteur tripolaire ou
tétrapolaire si le neutre est prévu, avec distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm et
avec fusibles de type AM avec valeur de courant adaptée au moteur d'alimentation.

GB _ Inthe electrical connection to the mains, fit a three-pole switch, or four-pole if neutral is provided,
with contact opening distance of at least 3 mm and with fuses type AM having a current value
suitable for the supply motor.

DE _ Beim Elektroanschluss an die Versorgungsleitung (bei Vorhandensein eines Mittelleiters) einen
drei- oder vierpoligen Schalter mit einem Offnungsabstand der Kontakte von mindestens 3 mm
und mit Sicherungen des Typs AM mit einem dem Speisemotor angepassten Stromwert
einplanen.

NL _ In de elektrische aansluiting op de voedingsleiding dient een driepolige of vierpolige (als
neutraal aanwezig is) schakelaar met openingsafstand tussen de contacten van tenminste 3
mm en met zekeringen van het type AM, met een op de voedingsmotor afgestemde
stroomwaarde, te worden geinstalleerd.

ES _ Enla conexion eléctrica a la linea de alimentacion, disponer un interruptor tripolar o tetrapolar
de estar previsto el neutro, con distancia de apertura de los contactos de al menos 3 mm,
ademas de fusibles de tipo AM con valor de corriente adecuado al motor de alimentacion.

SE _ Installeraen tre- eller fyrpolig brytare (om neutralledaren finns) med ett min. kontaktavstand pa 3
mm vid anslutningen till elnatet. Installera aven sakringar av typ AM med ett strémvarde som
lampar sig fér elmotorn.

PL _ Pamieta¢ o zastosowaniu, podczas wykonywania podtaczen elektrycznych do sieci zasilania,
wytacznika tréjbiegunowego lub czterobiegunowego, jesli przewidziany zerowego, z odstgpem
otwarcia stykéw co najmniej 3 mm i z topikami typu AM z wartoscig pradu odpowiednig dla
silnika zasilajacego.

SK  Pri elektrickom pripojeni na napajacie vedenie je potrebné predpokladat’ tripolarny alebo
tetrapolarny spinac, ak je predpokladany neutral, so vzdialenostou otvarania kontaktov aspon 3
mm atavné poistky typu AM s adekvatnou pridovou hodnotou k motoru napéjania.

TR _ Besleme hattina yapilan elektrik baglantisinda,
kontaklarin agilis mesafesi en az 3 mm. olarak, nétr
ongorilmis ise, U¢ kutuplu veya dort kutuplu bir devre
kesici ve motor beslemesine uygun akim degerli AM tipi
sigortalarin yerlestiriimesini 5ngdrin.

RU_ Mpu nopknioyeHun Kk ceTm anekTponutaHus
npeaycMOTpeTb TPEXMONSPHBIA UK HeTbIPEXMOMIOCHBIN,
ecnn npegycMoTpeHa HelTpasrb, pasbeguHuTenb, C
paccTosiHneM pa3MblKaHUS KOHTaKTOB He MeHee 3 MM C
nnaBkUMK NpegoxpanuTensmu tuna AM co 3HadeHvnem
ToKa, paciMTaHHbIM Ha 3NEKTPONUTaHVe ABUraTens.

RO - Prevedeti, in conexiunea electrica la linia de alimentare,
un intrerupator tripolar sau tetrapolar daca este prevazut
neutrul, cu distanta de deschidere a contactelor de cel
putin 3 mm si cu sigurante fuzibile de tipul AM cu valoarea
de curent corespunzatoare motorului de alimentare.

GR _ Kard v nAekTpIki) 0UVBEON 0T ypaupr Tpo@odoaiag,
TrapePBAAETE Evav DIAKOTITN TPITTOAIKO | TETPATIOAIKO av
TIPOBAETTETAI OUBETEPO, HE BIGKEVO ETTAPWY TOUAAYIOTOV 3
mm kol PE TNKTEG ao@dAeieg TUTOU AM  éviaong
KaTGAANANG yia TNV Tpopodoaia Tou KivnTrpa.
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IT La regolazione della velocita, per i circolatori provvisti di tale dispositivo,
viene effettuata agendo sulla manopola del commutatore a 3 posizioni,
anche con motore sotto tensione.

FR _ e réglage de la vitesse, pour les circulateurs munis de ce dispositif, est
effectué en agissant sur le bouton du commutateur a 3 positions, méme
quand le moteur est sous tension.

GB_ For circulators provided with this device, the speed is regulated by turning
the knob of the switch with 3 positions, even with the motor live.

DE _ pie Geschwindigkeitsregulierung erfolgt bei Umlaufpumpen mit einer
solchen Vorrichtung durch Einwirken auf den Umschalter mit drei
Positionen, auch wenn der Motor unter Spannung steht.

NL_ De regeling van de snelheid, voor circulatiepompen die met deze inrichting
zijn uitgerust wordt uitgevoerd met de knop van de 3-standen schakelaar, ook met de motor onder spanning.

ES _ La regulacion de la velocidad de los circuladores provistos de dicho dispositivo se efecttia con el pomo del conmutador
de 3 posiciones, incluso con el motor bajo tension.

SE _ Hastighetsregleringen, hos cirkulationspumpar som ar forsedda med denna funktion, gérs med omkopplarens vred med
tre lagen, aven nar motorn ar spanningssatt.

PL _ Regulacja predkosci, dla wirnikéw wyposazonych w regulator, wykonywana jest poprzez przestawianie gatki

przetacznika do 3 pozyciji, takze z silnikiem pod napigciem.

SK Regulacia rychlosti pre cirkulatory vybavené takymto zariadenim sa uskuto&ni pésobenim na rukovéat 3-polohového
komutatora, aj pri motore pod napatim.

TR _ iz ayarlama aygiti ile donatilmis olan sirkiilatérler igin hiz ayari, motor gerilim altinda oldugunda da miimkin olan, 3
pozisyonlu komitator digmesi lizerinde miidahalede bulunularak yapilir.

RU - Perynsumsi ckopocTi LmMpKynsTOpHBIX HACOCOB, OCHALEHHBIX TAkuM YCTPOWCTBOM, MPOUIBOAMTCS MPU MOMOLLM
PYKOSITKM 3-XMO3NLIMOHHOTO NepekioyaTens, Aaxe ecriu ABUraTeb Nof HanpsikeHnem.

RO _ Reglarea vitezei, pentru circulatoarele prevézute cu acest dispozitiv, este efectuata actionand asupra manetei
comutatorului cu 3 pozitii, chiar cu motorul sub tensiune.

GR_ H pPUBUIoN TNG TaXUTNTAG OTOUG KUKAOPOPNTEG TTOU gival podiacuévol Je TETola SIATagn, YiVETal EVEQYWVTAG OTO KOUNTTH
TOU TPIBETIOU BIAKOTITN, AKOUA Kal GTAV O KIVNTAPAG £XEI TAOT.
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IT _ Non mescolare allacqua in circolazione additivi derivanti da idrocarburi e prodotti aromatici. Antigelo max.
30% (VSAmax. 60%). Prevedere un sistema anticalcare negli impianti con circolatori sanitari con durezza TH
dell'acqua superiore a 15°F.

FR _ Ne pas mélanger a I'eau en circulation des additifs dérivant d'hydrocarbures et des produits aromatiques.
Antigel max. 30% (VSA max. 60%). Prévoir un systéme anticalcaire dans les installations avec circulateurs
sanitaires quand la dureté TH de I'eau est supérieure a 15°F.

GB _ Do not mix additives derived from hydrocarbons and aromatic products with the circulating water. Antifreeze
max. 30% (VSAmax. 60%). Provide an anti-scale system in plants having domestic circulators with water total
hardness (TH) higher than 15°F.

DE  pas Umlaufwasser nicht mit Kohlenwasserstoffderivaten und aromatischen Produkten mischen.
Frostschutzmittel in einer Menge von héchstens 30% hinzufiigen (VSA max. 60%). In Anlagen mit Sanitar-
Umlaufpumpen ein Entkalkungssystem mit Wasserhérte TH tber 15°F vorsehen.

NL Meng het circulerende water niet met additieven die
derivaten zijn koolwaterstoffen en aromatische
producten. Antivries max. 30% (VSAmax. 60%). Installeer
een ontkalkingsysteem in installaties met sanitaire
circulatiepompen bij een waterhardheid TH van meer dan

ES _ Noecharenel agua en circulacion aditivos derivados de
hidrocarburos ni productos aromaticos. Anticongelante
max. 30% (VSA max. 60%). Se dispondra un sistema
antical en las instalaciones provistas de circuladores
sanitarios con dureza TH del agua superior a 15°F.

SE _ Blanda inte i tillsatser som innehaller kolvite eller
aromatiska @mnen i cirkulationsvattnet. Frostskydd
max. 30 % (VSA max. 60%). Installera ett
avkalkningsskydd i systemen med sanitara
cirkulationspumpar om vattnets hardhetsgrad TH
oOverstiger 15 °F.

PL_ Nie dodawaé¢ do wody w obiegu substancji
weglowodorowych lub ich pochodnych ani tez substancji
aromatycznych. Stosowaé plyn przeciwzamarzajacy
max. 30% (VSA max. 60%). Stosowaé systemy
zabezpieczajace przed osadzaniem si¢ kamienia w
urzadzeniach z wirnikami sanitarnymi o twardosci TH
wody powyzej15°F.

SK NeprimieSavat k cirkulujicej vode aditiva odvodené z
uhlovodikov a aromatickych produktov. Nemrzntcej
zmesi max 30 % (VSA max. 60%). Predpokladat’ systém
proti vapenatym usadeninam u zariadeni s cirkulatormi
pre uzitkovu vodu s tvrdostou vody TH vy$$ou ako 15°F.

TR_ Sirklilasyon suyuna hidrokarbirler ve aromatik uriinlerden
tureyen katki maddelerini karigtirmayin.  Anti friz max. %. 30
(VSA max. 60%). Su TH (toplam sertlik) sertliginin 15°F
Ustiinde oldugu durumlarda, sihhi sirkilatérlerin takili oldugu
tesislere bir kireg 6nleme sisteminin yerlestiriimesini dngérin.

RU. He poBaenste k Boge uMpKynsuMM yrneBoaopoaHbIe
BellecTBa WNM apomarusatopbl. Makc. coaepxaHue
aHTudpusa - 30% (VSA max. 60%). MpeaycmoTpeTb
cucTeMy NpoOTMB 06pa3oBaHmst 3BECTKOBLIX HANETOB B
cucTeMax C LIMPKYNATOPHBIMU Hacocamu Anst GbITOBOM
ropsiyeii Bofbl CO CTeNeHbio )ecTkocTn TH Bbiwe 15°F.

RO nu amestecati cu apa din circulatie aditivi derivati din
hidrocarburi si produse aromatice. Antigel max. 30%
(VSA max. 60%). Prevedeti un sistem anticalcar in

CA-MG > 15°F.

instalatiile cu circulatori sanitari cu duritatea TH a apei mai mare de 15°F.

GR Mnv avapiyviete oTo vepd TToU KUKAOQOPEi TIpdoBeTa TTapdywya atmd uSPOYOVAVOPOKES KAl apWHATIKA
TIpoidvTa. AVTIQUKTIKO Wéy. 30% (VSA max. 60%). MpoBAéwTe éva cUOTNUA aQAIPEONG TWV AAATWY OTIG
£YKATAOTAOEIG UE KUKAOQOPNTH, av N OAIKA okANPSTNTA (TH) Tou vepou uTrepBaivel Toug 15°F.
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IT _ Tuttii motori trifasi hanno incorporato un motoprotettore da collegare all'esterno della scatola
morsettiera. Per effettuare il collegamento & necessario forare la scatola come indicato in
figura.

FR _ Tous les moteurs triphasés ont une protection incorporée a connecter a I'extérieur de la boite
abornes. Pour effectuer la connexion, il faut percer la boite comme l'indique la figure.

GB Al three-phase motors have a built-in motor protector to be connected on the outside of the
terminal board box. To make the connection, a hole must be made in the box as indicated in
the figure.

DE _ Alle Drehstrommotoren haben einen eingebauten Warmeschutzschalter, der an der

Aufenseite des Klemmenkastens angeschlossen wird. Zu diesem Zweck muss am Kasten

ein Loch gebohrtwerden, wie in der Abbildung gezeigt.

Alle driefase motoren hebben een ingebouwde motorbeveiliging die buiten de klemmenkast

moet worden aangesloten. Om de aansluiting tot stand te brengen, dient een gat in de kast te

worden gemaakt, zie de afbeelding.

ES _ Todos los motores trifasicos incorporan un motoprotector a conectar en el exterior de la caja
de terminales. Para realizar la conexion hay que perforar la caja como se indica en la figura.

SE _ Samtliga trefasmotorer har ett inbyggt motorskydd som ska anslutas pa kopplingsplintens
utsida. Anslutningen kraver att du borrar hal i kopplingsplinten enligt figuren.

PL _ wszystkie silniki trojfazowe posiadaja wbudowane zabezpieczenie do potaczenia na
zewnatrz ze skrzynka listwy zaciskowej. By wykona¢ potaczenie nalezy koniecznie wywierci¢
otwor w skrzynce jak pokazane jest na rysunku.

SK  Vsetky trojfazové motory majti zabudovanu chranié motora (ochranu motora), na pripojenie
zvonka na skrinku svorkovnice. Pre vykonanie pripojenia je potrebné urobit na skrinku otvor
tak, ako je uvedené na obrazku.

TR _ Biitiin trifaz motorlarda, terminal kutusu disina baglanacak bir motor koruyucu bulunur.
Baglantiyi gerceklestirmek icin, resimde belirtiimis oldugu gibi kutunun delinmesi gerekir.

NL

RU . Bce TpexdasHble asuratenu umetor
BCTPOEHHYIO 3aLLUTY, MOACOeAUHSEMYIO
CHapyXu KnemMmHoWi konogku. Ons
nogcoeauHeHns Heobxogumo
npocBepnnTb KOpobKy, kak nokasaHo Ha
pUCYHKe.

RO _ Toate motoarele trifazate au incorporate
in ele un motoprotector care trebuie
conexat la exteriorul regletei de borne.
Pentru a efectua legatura este necesara
forarea regletei dupa cum este indicat in
figura.

GR _ Oloi o1 Tpipacikoi KIvATAPES £xouv
EVOWMATWHEVN MIa TTpoOTaCia  TTOU
TIPETTEl VO OUVOEDEl OTO €EWTEPIKG TOU
KiBwTiou TNG KAéppag. TMa va KAveTe TNV
OUVOEDN TTPETTEI VO TPUTTAOETE TO KIBWTIO
OTTWG PAIVETAI OTNV EIKOVA.
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1T Pompa per circolazione di acqua calda negli impianti di riscaldamento e circolazione di acqua fredda
negli impianti di condizionamento.
VS : pompa per circolazione di acqua sanitaria.

FR _ Pompe pour circulation d'eau chaude dans les installations de chauffage et circulation d'eau froide dans
les installations de climatisation.
VS: pompe pour circulation d'eau sanitaire.

GB _ Pump for circulating hot water in heating systems and for circulating cold water in conditioning systems.
VS: pump for circulating domestic water.

DE _ Pumpe fiir die Zirkulation von Warmwasser in Heizanlagen und die Zirkulation von Kaltwasser in
Klimaanlagen.
VS: Pumpe fiir die Zirkulation von Sanitarwasser.

NL _ Pomp voor de circulatie van warm water in verwarmingssystemen en voor de circulatie van koud water
in airconditioningsystemen.
VS: pomp voor de circulatie van sanitair water.

ES _ Bomba para la circulacion del agua caliente en las instalaciones de calefaccion y circulacién de agua
fria en las instalaciones de acondicionamiento.
VS: bomba para la circulacion de agua sanitaria.

SE Cirkulationspump for varmvatten i varmesystem resp. kallvatten i luftkonditioneringssystem.
VS: Cirkulationspump for sanitart vatten.

PL Pompa do obiegu wody cieptej w instalacjach grzewczych i do obiegu wody zimnej w instalacjach
klimatyzacyjnych.

VS: pompa do obiegu wody uzytkowej.

SK Cerpadlo na cirkulaciu teplej vody vo vykurovacich zariadeniach a cirkulaciu studenej vody v
kondicionéroch (klimatiza¢nych zariadeniach).
VS: ¢erpadlo na cirkulaciu UZitkovej vody.
TR _ sitma tesislerinde sicak su sirklilasyonu igin ve klima tesislerinde soguk su sirkiilasyonu igin pompa.
VS: sihhi tesisat su sirkiilasyonu igin pompa.
RU . Hacoc ans uvpkynsiuum ropsiueit BOab! B CHCTEMAX OTOMIEHUS 1 XONIOAHOM BOfbI B CACTEMAX
KOHAWULIMOHMPOBAHUS.
VS: Hacoc ans umpkynsuum 6bIToBOI ropsiyen Boabl.
RO Pompa pentru circularea apei calde in instalatiile de incalzire si pentru circularea apei reci in instalatiile
de conditionare.
VS: pompa pentru circularea apei sanitare.
GR_ Kukho@opnTrg Beppou vepoU OTIG EyKATAOTACEIG BEpUavVaNG Kal KpUou vePOU OTIG EYKATAOTATEIG
KAIgaTIopoU.
VS: avrAia yia Tnv kukAogopia vepoU aTo AouTpo.
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IT _ Neicircolatori gemellari, il funzionamento contemporaneo, deve essere impostato alla stessa velocita.
FR _ Dansles circulateurs jumelés, le fonctionnement simultané doit étre réglé ala méme vitesse.
GB _ Intwin circulators, simultaneous operation must be set at the same speed.

DE _ Bei zwillings-Umlaufpumpen muss der gleichzeitige Betrieb bei gleicher Geschwindigkeit

erfolgen.

NL Bij dubbele circulatiepompen moet de gelijktijdige functionering op dezelfde snelheid worden
ingesteld.

ES _ En los circuladores dobles el funcionamiento contemporaneo se programara a la misma
velocidad.

SE _ Omtva cirkulationspumpar anvands samtidigt maste de vara instéallda pa samma hastighet.

PL W wirnikach blizniaczych, funkcjonowanie jednoczesne musi by¢ nastawione na ta sama
predkosé.

SK _ Pr?dvojity’ch cirkulatoroch sti¢asna ¢innost ma byt nastavena na rovnaku rychlost.

TR _ ikizsirkiilatorler ayni anda birlikte islediklerinde, her ikisi de ayni hizda diizenlenmis olmalidir.

RU - Mpu cnapeHHbIX LMPKYNSTOPHLIX Hacocax CUHXPOHHast paboTa AOMKHA OCYLLECTBAATLCA C
0O[IMHaKOBOWN CKOPOCTbIO.

RO_ Lacirculatoarele pereche, functiunea simultana trebuie sa fie setata la aceasi viteza.

GR _ s10U¢ BidUpoug KUKAO@OPNTEC, N TAUTOXPOVN AsiToupyia, TIPETTEl va pUBUIeTal P TV iBial
TaxuTnTa.
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Nei circolatori trifasi prima di procedere alla regolazione della velocita si DEVE

TOGLIERE LATENSIONE DIRETE! (vedischema elettrico).

Dans les circulateurs triphasés, avant de procéder au réglage de la vitesse, il

faut COUPER L'ALIMENTATION DE SECTEUR! (voir schéma électrique).

In three-phase circulators, before regulating the speed, the MAINS VOLTAGE

MUST BE SWITCHED OFF! (see wiring diagram).

Bei dreiphasigen Umlaufpumpen muss vor der Geschwindigkeitsregulierung

die NETZSPANNUNG ABGESCHALTET WERDEN! (siehe Schaltplan).

Bij driefase circulatiepompen dient u, alvorens de snelheid te regelen, DE

NETSPANNINGAF TE KOPPELEN! (zie het schakelschema).

Respecto a los circuladores trifasicos, antes de regular la velocidad

iDESCONECTAR LATENSION DE RED! (véase el esquema eléctrico).

SE _ innan du reglerar hastigheten hos cirkulationspumpar med trefasmotorer MASTE NATSPANNINGEN KOPPLAS
FRAN! Se elschema.

PL _ w wirnikach tréjfazowych przed przystapieniem do regulacji predkosci nalezy ODLACZYC NAPIECIE Z SIECI!
(zobacz schemat elektryczny).

SK _ pri trojfazovych cirkulatoroch sa pred pristipenim k regulécii rychlosti MUSI ODSTRANIT NAPATIE ZO SIETE ! (pozri
elektricku schému).

TR _ Tiifaz sirkilatorlerde hiz ayarini gergeklestirmeden énce, SEBEKE GERILIMI KESILMELIDIR! (elektrik semasina
bakiniz).

RU_ 3 Tpexda3sHbiX LMPKYNSTOPHLIX Hacocax nepea perynsiumein ckopoct HEOBXOAMMO OTKIOYUTH
SNEKTPOMUTAHMUE! (cM. anekTpruyeckyto cxemy).

RO _ a circulatoarele trifazate, inainte de a proceda cu reglarea vitezei, TREBUIE SA SE INTRERUPA TENSIUNEA DE
RETEA! (vezi schema electrica).

GR_ ZT0UG TPIPACIKOUG KUKAOQOPNTEG, TTPIV puBUiceTE TNV TaxdTnTa, MPEMEI NAAIAKOWETE THN TAZH TOY AIKTYOY !
(BAETTE NAEKTPIKG OXEDIAYPAUHA).
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IT _ |l circolatore non puf) essere smontato se non da personale specializzato e qua|ificato, IT Tgni gli intf-:rventi diriparazione e manutenzione si devono effettuare solo dopo aver scollegato il circolatore dalla rete di

FR _ Lecirculateurne peut étre démonté que par du personnel spécialisé et qualifié. FR a"memaz"_’”e- ) i ) . . R i L . . _ IT _ jicircolatore non parte. IT . .

GB _ The circulator can only be dismantled by specialised, skilled personnel. - Ttlnutle.s Ies(;nte!w/en‘u?ns de réparation et de maintenance ne doivent étre effectuées qu'aprés avoir coupé I'alimentation FR _ Lecirculateur ne démarre pas. R - Rumorosita nellimpianto.

DE Di ifizi i électrique du circulateur. : - Bruit dans l'installation.

e gle lealu;pumpe darfnu:lvon qua;fnznerttem l;achp;rsogal demontlgrtlyverdzn' walificeerd GB _ Allrepair and maintenance jobs must be carried out only after having disconnected the circulator from the power mains. gg - Thecirculator does not start. GB _ Noise in the system.

- De circulatiepomp mag alleen gedemonteerd worden door gespecialiseerd en gekwalliiceer DE Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten dirfen ausschlieRlich bei vom Versorgungsnetz getrennter Umlaufpumpe - Die Umlaufpumpe lauftnichtan. DE 3 i

ersoneel. NL : ; ; - Gerausch in der Anlage.

ES p erfolgen De circulatiepomp start niet. NL L i in het syst

- i 2| Myl ) iali. ifi N i - Lawaal In het systeem.
SE El, cwculgdor sera destnontado unicay excluswamen}g por personal especializado y cualificado. NL - Alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd na de circulatiepomp van het voedingsnet te ES _ Elcirculadorno parte. ES La instalacic hy h

- Cirkulationspumpen far endast nedmonteras av behérig personal. hebben afgekoppeld SE _ Cirkulationspumpen startarinte. - Lainstalacién hace mucho
PL _ Rozmolnt’owanle wirnika moze by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowanych ES _ Antesde cualquier intervencion de reparacién y mantenimiento se desconectara el circulador de la red de alimentacion. PL _ wirnik nie dziata. SE gjlg?e:::eﬂ: EEII(I)I‘ZE:“
SK %Picjla'"ttow- 530 byt d ‘ nespeciall | kvalifik | " SE _ Cirkulationspumpen ska alltid frankopplas fran eltillférseln vid alla reparationer och eventuellt underhall. SK _ Aksa cirkulator nespusti. PL . In)gtalacja habaéli.wa

- ,Ir u a 9rnemoze th emon} oyany n,es,pema izovanym a nekvaiifi Ovan,ym P,ersona om. PL _ Wszystkie czynnosci naprawcze i konserwacyjne nalezy wykonywac dopiero po wytaczeniu wirnika z sieci zasilania. TR _ sirkiilatér harekete gegmiyor. SK  Hiug ) i .

TR _ Sirkiilatér sadece uzman ve nitelik sahibi personel tarafindan demonte edilebilir. SK N ) . i, . BV o RU LIMPKyNSTOPHbIt HACOC HE 3anycKaeTcs - Hluénost zariadenia.

RU _ [leMOHTUPOBATE LMPKYNSTOPHBIAE HACOC MOXET TOMbKO CMELMAnuaNpoOBaHHbIA U — VSetky zésahy opravy a idrzby sa maju uskutocnit' len po odpojeni cirkulatora od napajacej siete. RO - A PKY! P y - TR _ Tesiste giJrL'lItU.
KBanMULMPOBAHHbIN MepcoHan TR _ Tiim onarim ve bakim miidahaleleri sadece sirkiilatériin besleme sebekesiile baglantisi kesildikten sonra yapiimalidir. GR - Circulatorul nu porneste. RU _ LLlymHas pa6oTta cuctembl

. A « - R RU_ - O kukhogopntig O&ev TiBeTal o€ . Pe ! :

RO _ circulatorul nu poate fi demontat decat de catre un personal specializat si calificat. Bce onepauun no pemoHTY 1 TeXHU4ECKOMY 0BCYKUBAHWIO [OMKHBI BbINOMHSATECS TOMLKO MOCME OTCOEANHEHNS Aenoupviaq) PTG gg - Zgomot in instalatie.

GR . . . . . . . HaCOCa OT CETU ANEKTPONUTAHNS. . _ @6puBoc oTNV eyKaTdoTaoN.
H aﬂoouvt’]ppo)\oyr]crn T,OU KUKAOQOPNTA UTTOPET VAl Vivel OTTOKAEIOTIKG: aTr6 EEEiBIKEUNEVOUS Kal RO - Toate interventiile de reparatie si intretinere trebuie sé fie efectuate numai dupa ce ati intrerupt circulatorul de la reteaua a ( ‘_m NN LSJ - .p Pog _ﬂ v . n
KOTNPTICHEVOUG TEXVIKOUG. ‘ de alimentare. Jaall lan ¥ ¢ IPECIBIVEN & BVEN| B 2
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IT _ verificare latensione elettrica.

A

IT _ Portatatroppo alta.

FR  Débittrop élevé.

GB _ Flow rate too high.

DE _ zuhohe Foérdermenge.
NL _ Tehoog debiet.

ES _ Caudaldemasiadoalto.

FR _ verifierla présence de la tension électrique.
GB _ Checkthe electric voltage.

DE _ Die Spannung kontrollieren.

NL _ Controleer de elektrische spanning.

ES _ Verificar latension eléctrica.

SE _ Kontrollera spanningen.

PL  Sprawdzié napiecie elektryczne.

SK' _ Overit elektrické napétie. ]S)IE Férhog kapacitet.
T £% Elektrik gerilimini kontrol edin. IT _ Rotore bloccato per depositi sulle bronzine. SK - E:ﬁieép\:};/gozkaé(:jizpyr.avované mnosstvo
P . . . . Lo " - llcircolatore non richiede alcun tipo di manutenzione. All'inizio della stagione invernale assicurarsi che I'albero motore [MpoBepuTb HaNpsXkeHne aNeKTPONUTaHNS. FR _ Rotor bloqué a cause de dépdts sur les - J )
IT gzal:,is;bmtgdlﬁca non autorizzata preventivamente solleva il costruttore da ogni tipo di R non §ia bloccato. ‘ , ‘ ‘ RO Verificati tensiunea electrica. coussinets en bronze. 'lglé - Asirnyiksek kapaSJte.
FR TouF:e modificétion non autorisée au préalable dégage le constructeur de tout type de - tle cuc'u\ateurne demande aucune maintenance. Au début de la saison hivernale s'assurer que |'arbre moteur n'est pas GR _ EAéyETe TNV nAEKTPIKA TAON. GB _ Rotorblocked by deposits on the bushings. RO - gﬂg_l.tuKOM BbICOKUIA pacxop.
- oqué. . . - Debit preamare.
responsabilité. GB _ The circulator does not require any kind of maintenance. At the start of the winter season, ensure that the motor shaft is & g;'l-‘)é“ APJ‘ paxs DE Somr bweﬁen tﬁbl:'g(retrungen an den GR Mapoxn TTOAU uwnAnR.
GB _ Any modification made without prior authorisation relieves the manufacturer of all kinds of notblocked. NL Grot;zikuc dsen toc :f : | d Jas dudle 4
responsibility. . DE _ pie Umlaufpumpe ist vollkommen wartungsfrei. Zu Beginn des Winters sicherstellen, dass die Motorwelle nicht blockiert - {seblokkeerde rotor door aanslag op de 5 ol Eann
DE _ Jede nicht zuvor genehmigte Anderung enthebt den Hersteller von jeder Haftpflicht. ist. B ES té:onsltagers.t' bi 4o debid |
NL _ Alle wijzigingen waarvoor door de fabrikant niet vooraf toestemming is gegeven, ontheffen de NL _ De circulatiepomp behoeft geen enkele vorm van onderhoud. Aan het begin van het winterseizoen dient u zich ervan te IT _ Verificare lo stato del condensatore. B d I"O _?r ?S a d Oquef o del !"O a los B
fabrikant van iedere aansprakelijkheid. ES verzekeren dat de motoras nietgeblokkeerdis. ) . FR _ Veérifier l'état du condensateur. SE R%Figsrhosé?"ﬁogi:?azs ca;qm rzsn.d av IT _ Arianellimpianto.
ES _ Toda modificacién no autorizada previamente libera al fabricante de cualquier tipo de - El curr:ulador'nt;)I requne;e ningun tipo de mantenimiento. Al comenzar la temporada invernal, comprobar que el eje del GB _ Check the state of the capacitor. - aviagringar pé glidlagren pa g FR _ Airdans l'installation.
responsabilidad. motor no esté bloqueado. lag . GB  Ari
SE _ Allapejauktoriserade andringar befriar tillverkaren fran allt ansvar. SE _ Cirkulationspumpen kraver inget speciellt underhall. Kontrollera infor den kallare arstiden att motoraxeln inte ar DE E:nr:mﬁ:f;ra]nd des Kondensators PL _ wirnik zablokowany przez osady na DE ﬁ:}};?r:zzfx?ﬁ:’;e
PL ; N : . - . blockerad. : panewkach . - h .
Jaklekglmek poPraWkl wprowqdzonle .bez uzyskania na to autoryzacji zwalniaja konstruktora od PL _ wWirnik nie wymaga zadnego rodzaju konserwaciji. Z poczatkiem sezonu zimowego nalezy sprawdzi¢ czy wat silnika nie NL - Controleer de toestand van de SK _ Rotor je zablokovany pre usadeniny na NL - Luchtinhet systeem.
SK wsgelk!ego rqdzaju odpowpdmalnosa. ) ) . . o jest przypadkiem zablokowany. condensator. bronzovych puizdrach. ES _ Hay aire en lainstalacion.
- /Z'\::gg\'/‘;':m:gra"av ktora nebola autorizovana predom, zbavuje vyrobcu akejkolvek SK' _ Girkulator si nevyzaduie Ziaden typ Gdrzby. Na zatiatku zimnej sezény je potrebné sa uistit o tom, aby hriadel motora 'SSS - \ée”f'cel‘l"e' ekstago delcondsniador. TR  Piringler tizerindeki birikimler sebebi rotor ]S)E - Luftisystemet.
P oo X e e e . nebol zablokovany. - Kontrollera kondensorns skick. bloke. - Instalacja zapowietrzona.
;‘é - Onceden izin verilmemis her turlli degisiklik, Ureticiyi her tir sorumluluktan muafkila . TR _ sirkilator herhangi bir bakim yapilmasini gerektirmez. Kis mevsimi basinda motor milinin bloke olmadigini kontrol edin. PL _ Sprawdzi¢ stan kondensatora. RU PoTop 3abnokupoBaH HaneTamu Ha SK _ Vzduch v zariadeniu.
- TioGoe HeynonHoMoueHHOe BMeLWaTenbCTBO B arperaT CHUMAeT C MPOU3BOAMUTENs BCAkylo RU _ LIMpKyNSITOPHbIA HACOC He HYXOAaeTcsi B KakoM-nnbo TEeXHUYECKoM oBcnyxuBaHuun. B Hadane 3umHero cesoHa SK _ Overit stav kondenzatora. BTYMKaXx. TR _ Tesisiginde hava.
RO OTBETCTBEHHOCTb. . . N L NpoBepUTb, 4ToBbI Bar ABUraTens He 6bin 3a6MOKMpoBaH. TR Kondansator durumunu kontrol edin. RO _ Rotorul blocat datoritd depozitelor de pe RU _ Hanuuue Bospyxa s cucteme.
erce fel de modificare neautorizata n prealabil il absolva pe constructor de orice tip de RO _ circulatorul nu necesit nici un fel de ntretinere. La inceputul sezonului de iamné verificati ca nu cumva arborele motor s& RU _ Mposeputh cocTosiHMe koHaeHcaTopa. cuzineti. RO _ Aerininstalatie.
GR raspundere. ) ; i i . - GR fieblocat. o ) ) ) ) ) ) RO _ Verificati starea condensatorului. GR_ MmAokapiopévog Spopéac Adyw GR - A¢pag oy eykaraoTaon.
Sﬁgﬂ%ﬂﬂgﬁrmmm“ XWPIG TTponyoUuevn £yKpIaT, ATTAAAGOTEI TOV KATAOKEUAOTIKG OIKO - S ﬁ:::ggﬁggg gzvg 2\22712 :z:nf:]\; 'rc(uno OUVTAPNONG. STV apX1} TNG XEILEPIVAG TTEPIGBOU BEBaIWBEITE TIwg Bev eival GR_ E AéygTe TNV KaTAOTAON TOU KOTOAOITTWY OTa PTTPOUT{IvVa SayTuAidia t )'l@ Al L; el Bl
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}TT]‘Q - Sun;(:jrosﬂe; nql CIrIctzIatore. 'D .D ./ IT _ | circolatore trifase non raggiunge le prestazioni volute. T - - i FR - :_Icwgolaltotre trltfgs: si ’arfestAatdopo?verfgnfzmnta_to poco te(rjnpto.
PN - Nrgl ans le circulateur. D FR _ Lecirculateurtriphasé n'atteint pas les performances voulues. FR 1l cwf:olatore si ?rrEPta dopo aver funzpnato’poco tempo. GB - Lecirculateur triphase s'arréte apres avoir fonctionné peu de temps.
- Noise in the circulator. ¢ GB ~ ; i Le circulateur s'arréte aprés avoir fonctionné peu de temps. - The three-phase circulator stops after having worked a short time.
. X The three-phase circulator does not reach the desired N > X DE . N . N N .
DE - Gerausch in der Umlaufpumpe. performances. GB  The circulator stops after having worked a short time. - Diedreiphasige Umlaufpumpe hélt nach kurzer Funktionszeit an.
NL - Lawaai in de circulatiepomp. DE _ Die dreiphasige Umlaufpumpe erreicht die gewiinschten Leistungen DE _ Dpie Umlaufpumpe halt nach kurzer Funktionszeit an. NL  De driefase circulatiepomp stopt na voor korte tijd gewerkt te
ES  El circulador hace mucho ruido al nicht. NL _ De circulatiepomp stopt na voor korte tijd gewerkt te hebben. hebben.

ES _ Elcirculador trifasico se para tras funcionar por poco tiempo.

SE _ Cirkulationspumpen med trefasmotor stannar en kort stund efter
start.

PL _ wirnik trojfazowy zatrzymuje sie po krotkim czasie dziatania.

ES _ El circulador se para tras funcionar por poco tiempo.
SE _ Cirkulationspumpen stannar en kort stund efter start.
PL _ Wirnik zatrzymuie sie po krétkim czasie dziatania.

funcionar.
SE _ Cirkulationspumpen bullrar.
PL  Hatasliwosé w wirniku.

NL _ De driefase circulatiepomp levert niet de gevraagde prestaties.
ES |as prestaciones del circulador trifasico no son las deseadas.
SE Cirkulationspumpen med trefasmotor uppnar inte 6nskad

SK - Hiugnost cirkulatora. prestanda. SK' _ Cirkulator sa zastavi po kratkom ¢ase &innosti: nik tréjfazowy i " czasie .
TR _ Sirkiilatdrde giiriilti. PL _ Wirnik tréjfazowy nie osiaga ustalonej wydajnosci. TR _ Az bir siire isledikten sonra sirkiilatér stop ediyor. SK Tr.OJfazpvyl C|rlfulat0|tsa“zasltaV| po kratkom Case C|rlmost|.
RU _ lllymHas pa6ota Hacoca. SK - Trojfazovy cirkulator nedosiahne pozadované vykony. RU _ LyupkynstopHbiii Hacoc ocTaHaennsaeTcs nocne KopoTKoro TR _ Trifaz sirkillatér az bir siire isledikten sonra stop ediyor.

RU - TpexcasHbiii LMpKyNsITOPHbI Hacoc OcTaHaBnuBaercs nocne
KOPOTKOro BpEMeHU paboTbl.
RO _ Circulatorul trifazat se opreste dupa ce a functionat pentru putin timp.

RO - Zgomot in circulator. U
GR  ©6pupBoc aTov kKukhogopnTH.

& dind s Gmmadsmg

BpemeHu paboTbl.
RO _ Circulatorul se opreste dupa ce a functionat pentru putin timp.
GR _ O kukAoQOPNTHAG OTAATAE! PETG AT OAYOAETIT AEITOUpYia.

TR _ Trifaz sirkiilator arzu edilen performansa ulagamiyor.
RU - TpexcasHblii LUMPKYNATOPHLIN HAacoCc He AOCTUraeT CBOWX
SKCrnyaTaunOHHbIX Ka4eCTB.

RO . Circulatorul trifazat nu atinge prestatiile dorite. - - e - . GR_ 0 Tpl(PqGIKég KUKAOQOPNTAG OTapATAEl PETG OTTO  OAIYOAETTTN
GR _ O 1pIpaoikGS KUKAOQOPNTAG BEV ETIITUYXAVEI OTIC ETIBUHNTES ¢ A'L'z"““" 334l Jaal) Qx99 54 d“}““j\ JLGA. ) )\SITOUPYIG- ) o
£mBOOEI. & Ao 304l Jeall ey i gy ohal) "f"‘)\ﬂ | Jasaill Slea
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IT _ Arianelcircolatore.
FR  Airdans e circulateur.

IT - Verificare che l'albero ruoti liberamente. Rimuovere

SEB ﬂ:&?gzz%?ﬁ::;?;umpe IT . A . ) . e\(en_tuale sporciziae/ocalcare._ L A
NL Luchtindecirculatiepom‘p - I circolatore ruo?a in senso gontrano. Invertire il FR - Vérifier que l'arbre tourne librement. Eliminer les IT . Controliare | oniel ta ali tazione delle t
ES  pnndecheuiatepomp. collegamento elettrico della morsettiera. éventuelles saletés et/ou le calcaire. ontrollare le connessioni e la corretta alimentazione delle tre
SE | f)tl rkulat . FR e cwcglateur tqurne dans le sens contraire. Inverser la GB - Check that the shaft is turning freely. Remove any dirt FR fasi. . . . - .
e ufti cirkulationspumpen. connexion électrique dansla boite abornes. and/orscale. Controler les connexions électriques et 'alimentation correcte
SK Wirnik zapowietrzony. GB _ The circulator is turning in the opposite direction. Invert the DE - Sicherstellen, dass die Welle frei drehen kann. GB des trois phases. )

h V_zdych_\_/c_lr_kulaton. electrical connection of the terminal board. = Etwaigen Schmutz und/oder Kalkablagerungen Check the electrical connections and the correct power supply
TR _ sirkilatériginde hava. DE _ Die Umlaufpumpe dreht in die falsche Richtung. Den entfernen. ofthe three phases.

DE _ Die Elektroanschliisse und die korrekte Speisung der drei
Phasen kontrollieren.

NL _ Controleer de elektrische aansluitingen en de driefase-
voeding.

ES _ Controlar las conexiones eléctricas y la alimentacién correcta
delastresfases.

SE _ Kontrollera elanslutningarna och att de tre faserna matas pa

RU _ Hanuume sosayxa B Hacoce.
RO - Aerincirculator.
GR - A¢pag oTov kukhogopnTh.
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Elektroanschluss am Klemmenbrett austauschen.
NL _ De circulatiepomp draait in tegengestelde richting. Draai
de elektrische aansluiting van de klemmenstrook om.
ES _ Elcirculador gira en sentido contrario. Invertir la conexion
eléctrica de la cajade bornes.
SE Cirkulationspumpen roterar i fel riktning. Skifta
B anslutningarna pa kopplingsplinten.

NL - Controleer of de as vrij kan draaien. Verwijder
eventueel vuil en/of kalk.

ES - Verificar que el eje gire libremente. Quitar la suciedad
ylolacal.

SE - Kontrollera att axeln roterar fritt. Ta bort eventuell smuts
och/eller kalkavlagringar.

PL - Sprawdzi¢ czy wat obraca si¢ swobodnie. Usuna¢

IT _ Pressione allaspirazione troppo bassa. PL _ wimnik obraca sie w kierunku odwrotnym. Przestawié¢ ewentualne zabrudzenia lub osad kamienny. korrekt satt. ) ) . )
FR _ Pression trop basse & I'aspiration. potaczenie elektryczne listwy zaciskowej. SK - Overit, ¢i sa hriadel volne ota¢a. Odstranit pripadné PL _ Sprawdzi¢ potaczenia elektryczne i zasilanie wszystkich
GB _ Suction pressure too low. SK - Cirkulator sa otada v opacnom zmysle. Invertovat negistoty alebo vapenaté usadeniny. trzechfaz. ) o ) o o

DE _ Ansaugdruck zu niedrig. elektrické zapojenie na svorkovnici. TR - Milin serbest déndtigiini kontrol edin. Olas! kir ve/veya SK Overit elektrické zapojenia a spravne trojfazové napajanie.
NL _ Telage drukin de aanzuiging. TR sirkilator ters yiinde doniiyor. Terminal kutusunun elektrik kireci giderin. TR Elektrik baglantilarini ve g fazin dogru beslendiklerini kontrol
ES _ La presion en la aspiracion es demasiado baglantisini ters gevirin. RU - MNposeputb, 4To6bI Ban Bpawarncs csoboaHo. Mpu edin.

RU . Mposeputs anekTpudeckre coeanHeHms W npasunbHoe
TpexdasHoe ANeKTponuTaHue.

RO Controlati conexiunile electrice si corecta alimentare a celor
treifaze.

GR  EAéyEte T nAekTpikéG OUVBECEIC Kal av Eival OwoTH n
TPOPOBOTIa TWV TPILV PACEWV.

baja. RU _ LinpkynstopHbiit Hacoc BpalyaeTcsi B NpOTMBOMNOMOXHOM
SE _ Forlagtsugtryck. HanpasneHun. [oMeHATb MecTamu COeAVHEeHWs B
PL _ Cisnienie zasysania za niskie. KINeMMHOW KOIoAKe. RO - Verificati daca arborele se roteste in libertate. Eliminati
SK _ Prili nizky nasavaci tiak. RO_ circulatorul se roteste in sens contrar. Inversati legatura eventuala murdarie si/sau calcar.
TR Emme basinci gok diistik. electricé aregletei de borne. GR  BeBaiwBeite TwG 0 GEovag TEPICTPEPETAI ATIPOCKOTITA.
RU_ Criniwkom HU3Koe AaBREHME B PUTOMHOM GR._ O «kukhogopnrig TEPIOTPEPETAI e QVTIBET  POPG. AaiptaTe TIg TuXOV akaBapaieg i GAara.

Heob6xoAMMOCTN yaanuTb 3arpsisHeHus u/unu
N3BECTKOBbIE HaneThbl.

Tpy6onposoze. AVTIOTPEWTE TNV NAEKTPIKR CUVBEDT TG KAEUHAG. ¢ S 1Y i Al il & - Al Ll . Ll e sl & A )\)Lm all wﬂ\}@u <) LAy (asd

RO Presiune la aspirare preajoasa. € ., . . . i A )‘S sC Y1 e gl el o~ 3 3% galadl ) (0
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-B- - - VYHLASENIE O KONFORMITE
Y e MAuNTENANGE - MANTENANGE . WARTUNGS QRRDIALA - VB - VD [VSA TVS Firma DAB PUMPS spa. Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) Taliansko na viastnd vlutni
UDRZBA - BAKIM - TEXHUHECKOE OBCIIYXUBAHME - INTRETINEREA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA g bl S
SYNTHPHZH - 2\_,\:_)}\ La Ditta DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo,14 - Mestrino (PD) - ITALY - sotto la propria esclusiva 3 L v e o o p 7 1D 4
@ responsabilita dichiara che i prodotti summenzionati sono conformi a: - Smernici o elektromagnetickej kompaktibilite 2004/108/CE a nasledujlcim Upravam;

- Smernici o nizkom napati 2006/95/CE a nasledujtcim tpravam.
UYGUNLUK BEYANNAMESI
DAB PUMPS s.p.a. sirketi Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) ITALY munhasiran kendi sahsi mesuliyeti
altinda yukarida s6z konusu edilen Uriinlerin asagidaki direktiflere uygun olduklarini beyan eder:

- 2006/42/CE sayil Konsey Direktifi ve sonraki degisiklikleri.

- 2004/108/CE sayili elektro manyetik uyumluluk Direktifi ve sonraki degisiklikler.

~ 2006/95/CE sayili Algak Gerilim Direktifi ve sonraki degisiklikler.
3ASBJIEHUE O COOTBETCTBUU
dupma DAB PUMPS s.p.a. Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) WTANIMA nop cobcTBeHHyio
OTBETCTBEHHOCTb 3asIBISIET, YTO BblLLIEyKa3aHHbIE U3[ENNs COOTBETCTBYIOT:

- Direttiva del Consiglio n° 2006/42/CE e successive modifiche.

- Direttiva della Compatibilita elettromagnetica 2004/108/CE e successive modifiche.

- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e successive modifiche.
DECLARATION DE CONFORMITE
La société DAB PUMPS s.p.a. Via M. 14 Mestrino (PD) - ITALIE - sous sa propre responsabilité
exclusive déclare que les produits susmentionnés sont conformes a:

- Directive du Conseil n°® 2006/42/CE et modifications successives.

- Directive de la Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE et modifications successives.

- Directive Basse Tension 2006/95/CE et modifications successives.
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sselstraat 150

H wax (m.) 50/60Hz'

A 20/180X 2

el. +44 1279 652 776

VA-VSA 25/130 271

VA-VSA 35/180 4,3
VA B5/180X 4,3
VA-VSA 55/130 54
VA-VSA 55/180 54
VA 55/180X 54
VA-VSA 65/130 érs
VA-VSA 65/180 &3

ASC/180X 59
A 20/180 2

AR0/1Z0X 8

Al10/120 11
AL10/120X 11
BED/20A40 52
B56/2B040 59

VA 65/180X. &3 B RO/250.40 €
VB 35/120 42 B110/250.40 11
VB 55/120 54 P 50/250.40 52
VB 65/420 62  p56/25040 59
VP 55/220.32 54 P 0/250.40 8
VD 65/220.32 6,3 P110/25040 11
VS 8/150 02z

VS 16/150 1,82

VS 35/150 41

VS 65/150 e

H max (m.) - H max (m.) - H max (m.) - H max (m.) - H max (m.) - H max (m.)
H max (m.) - H max (m.) - H max (m.) - H max (m.) - H max (m.)

H max (m.) - H max (m.) - H max ( m.)

ree 1-866-896-4DAB (4322)
1-843-797-336
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B B Dmrumesspa
Via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (D) - laly
Tel. +39 049 9048811 - Fax +39 049 9048847
Http://www.dabpumps.com

= - ZHIUGdOWWAZ HIUVHY - JILvyv103a - BUHAUGEY
JWVNNVYATE - JINTSYTHAA - SINFZOAVIMSO - NVIMYSHQL - NOIOVHVYT103d

Vendite Italia: Tel. 049 9048873-75-76
049 9048950

Fax. 049 9048888

Ph. (+39) 049 9048895-96-97
049 9048964-996

Fax. (+39) 049 9048900

re( |

Export Sales Dept:

Assistenza Tecnica Clienti:
Customer Technical Assistance: Ph. (+39) 049 9048911-12-14
049 9048

Fox (+39) 049 9048920

SCHEMI ELETTRICI - SCHEMAS ELECTRIQUES - WIRING DIAGRAMS
ELEKTROSCHALTPLANE - SCHAKELSCHEMA'S - ESQUEMAS_ELECTRICOS
ELSCHEMAN - SCHEMATY ELEKTRYCZNE - ELEKTRICKE SCHEMY
ELEKTRIK SEMALARI - IEKTPUYECKUE CXEMbI - SCHEME, ELECTRICE
HAEKTPIKA EXEAIATPAMMATA - 4311 5o <) Chldayadil)

Directive on Electromagnetic Compatibility 2004/108/CE and subsequent modifications.
Directive on Low Voltage 2006/95/CE and subsequent modifications.
KONFORMITATSERKLARUNG
Die Firma DAB PUMPS s.p.a - Via Marco Polo, 14 - Mestrino - PD - ITALIEN - erklart
eigenverantwortlich, dass die vorstehend beschriebenen Produkte den folgenden Richtlinien
entsprechen:
Maschinenrichtlinie 2006/42/CE und folgende Anderungen.
Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit 2004/108/CE und folgende Anderungen.
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/CE und folgende Anderungen.
OVEREENKOMSTIGHEIDSVERKLARING
De firma DAB PUMPS s.p.a. Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) ITALY verklaart onder haar eigen
exclusieve verantwoordelijkheid dat de hieronder vermelde producten voldoen aan:
Richtlijn vande raad 2006/42/CE en successievelijke wijzingen.
Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/CE en successievelijke wijzingen.
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/CE en successievelijke wijzingen.
DECLARACION DE CONFORMIDAD
La empresa DAB PUMPS s.p.a. Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) ITALY bajo su exclusiva
responsabilidad declara que los productos citados cumplen la:
Directiva del Consejo n° 2006/42/CE y sus modificaciones.
Directiva de Compatibilidad electromagnética 2004/108/CE y sus modificaciones.
Directiva de Baja Tension 2006/95/CE y sus modificaciones.
FORSAKRAN OM CE-OVERENSSTAMMELSE
Foretaget DAB PUMPS s.p.a., Via M. Polo 14, Mestrino (PD), ITALIEN férklarar pa eget ansvar att
ovannamnda produkter ari 6verensstdmmelse med:
- Direktivet 2006/42/EEG jamte andringar.
- EMC-direktivet 2004/95/EEG jamte andringar.
- Lagspanningsdirektivet 2006/95/EEG jamte andringar.
OSWIADCZENIE ZGODNOSCI
Firma DAB PUMPS s.p.a. Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) ITALY z catg odpowiedzialn$cig
os$wiadcza ze wyzej opisane produkty zgodne sg z:
- Wytyczng Rady nr. 2006/42 z p6zniejszymi zmianami.
- Wytyczng o Wspétdziataniu elektromagnetycznym nr. 2004/108 z p6zniejszymi zmianami.
- Wytyczna o Niskim Napieciu nr. 2006/95 z p6zniejszymi zmianami.
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VA-VSA 25/180 2,4 A 50/180 5,8 DECLARATION OF CONFORMITY I

. h . . - pekTue EQC Ne 2006/42/CE v nocneayowmm MsMeHeHnsam.
VA 25/180X. 2,7 AB0/180X 5,8 ::sigr?sr?bﬁliatry]{je?:g?ez%“:tﬁﬁesb‘;b%u(\;/tﬁli'\sﬂtézgg’ox cgﬂrﬁ:};r‘lﬁ‘ﬁm NrALY wiiter (B ED GEIEE - [IMpeKTVBE O NeKTpOMarH1THo coeMecTMocTy 2004/108/CE v nocreayoLwmm U3MeHEHUAM.
VA-VSA 35/180 43 A 56/180 5;.9 § - Council Directive n® 2006/42/CE and subsequent modificatio.ns. = (DO BT AU O = O S PRV D

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Intreprinderea DAB PUMPS s.p.a. Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) ITALY pe propria exclusiva
raspundere declara ca produsele mai sus mentionate sunt conforme cu:

- Directiva Consiliului n® 2006/42/CE si urmatoarele modificari.

- Directiva Compatibilitatii electromagnetice 2004/108/CE si urmatoarele modificari.

- Directiva de Joasa Tensiune 2006/95/CE si urmatoarele modificari.
AHAQZHZYMMOP®QXHX
H etaipeia DAB PUMPS Spa Via M. Polo, 14 Mestrino (PD) ITAAIA dnAwvel utrelBuva TTwg Ta
TIAPATIAVW TTIPOIGVTA Eival CUPBATA pE:

- O0dnyia ng EmiTpoTtrig 2006/42/EOK Kal JETETTEITA JETATPOTTEG.

~ Odnyia mepi HAekTpopayvnTIkAG oupBatotnTag 2004/108/ EOK Kal HETETTEITO HETATPOTTEG.

— Odnyia epi XapnArg Téong 2006/95/ EOK kal JETETTEITA UETATPOTTEG.
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Francesco Sinico
Technical Director

Mestrino (PD), 14/10/2009
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